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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 200/02/2019

Nazwa zaktadu:

WODOCIAGI GMINNE W SOBKOWIE
ul. Plac Wolnosci 16; 28-305 Sobkow

Autoryzowat:

Kielce, dn. 24.04.2019 r.

Oswiadcza sig, Ze:

1. Wyniki badania odnosza si¢ wytacznie do badanych probek.

2. Sprawozdanie niniejsze nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

3. Klientowi przystuguje prawo do odwotania si¢ od wynikow badania w ciagu 7 dni od otrzymania niniejszego sprawozdania z badan.
4. Ninigjsze sprawozdanie przechowywane bgdzie w naszym Laboratorium przez okres 5 lat.
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1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiarow

Nazwa podmiotu Wodociggi Gminne
Adres:
- miejscowos¢ Sobkow
- kod pocztowy 28-305
- ulica ul. Plac Wolnosci 16
- wojewodztwo swigtokrzyskie
- powiat Jedrzejow
- gmina Sobkéw
REGON 290483930

Miejsce wykonywanej dziatalnosci:

- nazwa zaktadu

Wodociagi Gminne w Sobkowie

- miejscowosc¢ Sobkéw

- kod pocztowy 28-305

- ulica Plac Wolnosci 16
- wojewodztwo Swietokrzyskie

- powiat Jedrzejow

- gmina Sobkéw

Nazwa instalacji

Oczyszczalnia Sciekéw

2. Informacje dotyczace pozwolenia, rodzaju $ciekow, oczyszezalni oraz odbiornika $ciekow

Rodzaj pozwolenia Wodnoprawne

Organ wydajacy pozwolenie Starosta Jedrzejowski
Data wydania pozwolenia 14.12.2012r.

Znak pozwolenia OSR.6341.29.2012.2S
Data obowigzywania pozwolenia 31.12.2022.

Rodzaj sciekow Komunalne

Charakterystyka urzadzen oczyszczajacych lub

podczyszczajacych Scieki

Mechaniczno- biologiczna

Przepustowos¢ oczyszczalni wg projektu (m’/dobg) 300

Wielko$¢ oczyszcezalni wyrazona wielkoscig RLM 2400

Miejsce wprowadzania $ciekOw:
- obszar dorzecza

- region wodny lub nazwa czgsci wod

przybrzeznych

- nazwa odbiornika w przypadku wod

powierzchniowych

"Ciek od Staniowic"

Inne ustalenia pozwolenia

3. Lokalizacja punktu wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi

Wspotrzedne geograficzne
L.p. Szerokos¢ Dhlugos¢
(hdd°mm’ss.s™’ (hdd°mm’ss.s™’
i 50 40,52s 20 29,19s
4. Wyniki pomiaréw ilosci wprowadzanych Sciekow
Okres IR
Rok Doba [los¢ $ciekow

Brak danych
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5. Wyniki pomiaréw jako$ci wprowadzanych Sciekow

Numer zlecenia:
Numer protokotu:

Cel badan:

Rodzaj probki:

Punkt pobrania probki:

Probkobiorca:

Nazwiska 0sob uczestniczacych

w pobraniu prébek (ze strony klienta):
Zasada/metoda pobrania probek:

Data pobrania/ przyjecia probki do badan:
Data rozpoczecia/zakonczenia badania:

25/2019 z dn. 25.01.2019 1.

25-02/2019 z dn. 17.04.2019 1.

Obszar regulowany prawnie

Scieki oczyszczone, probka pobrana ze zrzutu jednorazowego
Oczyszczalnia $ciekow w Sobkowie — wylot do odbiornika, rzeki
Nida; (N 50°40,52"; E 20°29,19")

Tomasz Pyk, Andrzej Zidétkowski — Laboratorium PNT EKOTERRA

PN-ISO 5667-10:1997 (A)
17.04.2019 1./ 17.04.2019 r.
17.04.2019 r./ 23.04.2019 1.

Stan probki w chwili przyjecia do Laboratorium: ~ Odpowiedni do badan

Numer kolejny pomiar6w i pobrania probek
w danym roku (kod prébki):

447/25-02/02/2019

WYNIKI ANALIZY FIZYKO - CHEMICZNEJ:

L.p. Badia;aer:vnsll;?rz;/niki Jercilr;;):;ka Wyniki Identyfikacja metody
I |BZTs A |mg/dm’ O, 16 +4 EI:JE;J 11539;33:12;):23)33-0413

2. |ChZT dwuchromianowo |A |mg/dm’ O, 62+ 10 PN-ISO 6060:2006

3. |Zawiesiny ogélne"” A |mg/dm’ 20+3 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007

D Zastosowano saczki z mikrowtékien szklanych, typ GF/A, $r. 47 mm firmy Whatman.
Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan oznaczone symbolem ,,A” objete zakresem akredytacji nr AB 885.
Podana niepewno$¢ jest niepewnoscia rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzeniak =2 .

6. Wykonawca pomiarow

1. | Nazwa i adres laboratorium
wykonujgcego pomiary:

Przedsigbiorstwo Naukowo- Techniczne ,,EKOTERRA” Sp. z
0.0., ul. Zgoda 12, 25-378 Kielce

2. | Dane dotyczgce certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce pomiary:

Nazwa certyfikatu: CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
Przez kogo wydany certyfikat | Polskie Centrum Akredytacji
Nr certyfikatu AB 885
Data udzielenia akredytacji: 04.03.2008 r.
Data waznosci certyfikatu 03.03.2020 r.
Data wydania certyfikatu: | 18.01.2016 .

7. Osoba przekazujaca wyniki analiz i inne dane

1) Imie i nazwisko: Dagmara Spotczynska
2) Stanowisko: Kierownik Laboratorium

Sprawozdanie z badan Nr 200/02/2019
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Kielce, dn. 24.04.2019 1.
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 200/01/2019

Nazwa i adres klienta: WODOCIAGI GMINNE W SOBKOWIE
ul. Pl. Wolnosci 16; 28-305 Sobkow
Numer zlecenia.: 25/2019 z dn. 25.01.2019 1.
Numer protokotu: 25-02/2019 z dn. 17.04.2019 .
Cel badan: Obszar regulowany prawnie
Rodzaj prébki: Scieki surowe; probka ztozona ($redniodobowa)
Punkt pobrania probki Oczyszczalnia $ciekow w Sobkowie — wlot do oczyszczlni
Prébkobiorca: Andrzej Ziotkowski, Tomasz Pyk — Laboratorium PNT EKOTERRA
Zasada/metoda pobrania probek: PN-ISO 5667-10:1997 (A)
Data pobrania/przyjecia probki do badan: 16-17.04.2019 1./ 17.04.2019 1.
Data rozpoczecia/zakonczenia badania: 17.04.2019r./ 23.04.2019 1.

Stan probki w chwili przyjecia do Laboratorium: Odpowiedni do badan

WYNIKI ANALIZY FIZYKO —- CHEMICZNEJ:

Kod probki 446/25-02/01/2019
Lp Badane wskazniki Jednostka I Identyfikacja metody
. . Wyniki
i parametry miary
3 PN-EN 1899-1:2002,
BATs A |mg/dm’ O, 480 =120 PN-EN ISO 5814:2013-04E
2. |ChZT wuciromianowo A |mg/dm’ O, 1906 + 305 PN-ISO 6060:2006
3. |Zawiesiny ogélne" A |mg/dm’ 870 + 130 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007

! Zastosowano sgczki z mikrowtokien szklanych, typ GF/A, ér. 47 mm firmy Whatman.

Sprawozdanie z badaf zawiera wyniki badan oznaczone symbolem ,,A” objete zakresem akredytacji nr AB 885.
Podana niepewnos¢ jest niepewnoscia rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspotezynniku rozszerzenia k = 2.
Data sporzadzenia sprawozdania: 2019.04.24

Auto zowat:

...................................

Oswiadcza sig, ze:

1. Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do badanych prébek.

2. Sprawozdanie niniejsze nie me by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

3. Klientowi przystuguje prawo do odwotania si¢ od wynikéw badania w ciggu 7 dni od otrzymania niniejszego sprawozdania z badan.

4. Ninigjsze sprawozdanie przechowywane bgdzie w naszym Laboratorium przez okres 5 lat.
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